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Rapportage brandveiligheid zorginstellingen 

Steenbergen; 4 juni 2013 

In de commissievergadering van 15 mei 2013 heeft de heer A. van Pelt het college verzocht om de 
rapportage "brandveiligheid zorginstelling" beschikbaar te stellen. Wethouder Van Geel heeft toegezegd 
dat de rapportage beschikbaar wordt gesteld. 

In 2003 en 2007 heeft de VROM-inspectie een onderzoek uitgevoerd naar de brandveiligheid bij 
zorginstellingen. Bij beide onderzoeken is destijds geconstateerd dat de brandveiligheid bij 
zorginstellingen vaak te wensen over laat. 

Mede naar aanleiding van de genoemde, eerder uitgevoerde onderzoeken naar de brandveiligheid bij 
zorginstellingen, zijn door diverse instanties acties opgezet om tot verbetering te komen van de 
brandveiligheid. 

In 2012 heeft de Inspectie leefomgeving en transport opnieuw een soortgelijk onderzoek uitgevoerd. 
Daaruit is naar voren gekomen dat de gemeente Steenbergen haar toezicht goed op orde heeft. 

Provincie Noord-Brabant (vervolg 1) 

A B c D E F G H I J K L H N O 

rleeze-Leende * 4- N * - 4- 4- 4 N 4 4 N T -
Helmond 4 4 N 4 4 4 4 4 N 4 4 N N 4 

's-Hertogenbosch 4 •4 N 4 4 4- 4 4 N 4 4 N 4 4-

Hilvarenbeek 4 4 N 4 4 4 4 4 N 4 4 N u ~ 
-aa 'bee* 4 4 N 4 4 4- 4 4 N 4 4 N N N 

landerd 4 4 N 4 4 -* 4 4 N 4 4 N 4 4 

Loon op Zand . . N - 4 . - - N - - N N -
Maasdonk 4 - N 4 4 4 4 N 4 4 N 4 N 

Mill en Sint Hubert * 4- N 4 - 4- 4 4 N - - N N 4- Doorvoeringen worden voortaan gecontroleerd. 

Mcerdi;» 4 4 N 4 4 4 4 N 4 4 N 4 4 Urtvoenngsprcgramma vastgesteld na interview. 

Nueren, Genver. en N. * 4 N 4 4 4- 4 4 N 4 4 N N N 

Oirschot 4 4 N 4 4 4 - 4 N - - N 4 -
Ooste-ňoJt 4 4 N 4 4 4 4 4 N 4 4 N N 4 

Oss 4 4 N 4 4 4 4 4 N - 4 N N N 

Reuse!-De MiertJen 4 4 N 4 4 4- 4 4 N 4 4 N N 4 

Roosendaal 4 4 N 4 4 4 4 4 N 4 4 N - 4 Opmerking gemeente: N.a.v. integrale controle nog enkele 
verbeteringen in uitvoering. 

Rucpner * 4 N 4 4 4- 4- 4 N 4 4 N N 4 

Schnndel 4 4. N - 4 4- 4 4 N 4 4 N N -

S - . t Anthonis 4 4 N 4 4 4- 4 N 4 4 N N N 
Sint-Michielsgestel 4 4» N 4 4 4 4 * N 4 4 N N Uitvoeringsprogramma vastgesteld na interview (rret 

aangepaste prioriteit en frequentie). 

S nt-Oeoe-iroce 4 4 N 4 4 4 4 4 N 4- 4 N N N 

S o - » ' 8 ' e j ; e 4 4 N 4 4 4 4 4 N 4 4 N N 4 

Steenberger 4- 4 N 4- 4 4- 4 4 N 4 4 N 4 * 
Tilburg 4 4 N 4 4 4 4 N 4 4 N N 4 Opmerking gemeente: Afwiĵking freouentie gevolg van 

risico- en nateeranalyse. 

In de kolommen A tot en met M van de tabellen staan de antwoorden op de volgende vragen: 



Kolom A: Beschikt de gemeente over een vastgesteld (vigerend en actueel) 
handhavingbeleidsplan conform het Besluit omgevingsrecht? 

Kolom B: Beschikt de gemeente over een vastgesteld uitvoeringsprogramma voor 2012 conform het 
Besluit omgevingsrecht? 

Kolom C: Heeft de gemeente over het jaar 2010 verantwoording afgelegd aan de 
gemeenteraad over de uitvoering van het uitvoeringsprogramma t.a.v. handhaving 
brandveiligheid conform het Besluit omgevingsrecht 

Kolom D: Heeft het toezicht op de brandveiligheid van zorginstellingen de hoogste prioriteit? 
Kolom E: Is de frequentie van het toezicht op de brandveiligheid van zorginstellingen gelijk aan (of hoger 

dan) de frequentie op grond van het gemeentelijk beleid? 
Kolom F: Worden de gebruiksaspecten in het kader van het toezicht op de brandveiligheid periodiek 

gecontroleerd? 
Kolom G: Worden de bouwkundige aspecten in het kader van het toezicht op de brandveiligheid periodiek 

gecontroleerd? 
Kolom H: Worden de installatietechnische aspecten in het kader van het toezicht op de brandveiligheid 

periodiek gecontroleerd? 
Kolom I: Worden de brandscheidingen in het kader van het toezicht op de brandveiligheid periodiek 

gecontroleerd? 
Kolom J: Worden de brandscheidingen boven de plafonds in het kader van het toezicht op de 

brandveiligheid periodiek gecontroleerd? 
Kolom K: Worden de brandscheidingen in verticale leidingschachten in het kader van het toezicht op de 

brandveiligheid periodiek gecontroleerd? 
Kolom L: Zijn in de onderzochte dossiers tekeningen aanwezig waarop brandwerende scheidingen 

(compartimentering) duidelijk zijn aangegeven? 
Kolom M: Is de brandveiligheid van zorginstellingen waar handhavend is opgetreden nu op orde? 
Daarnaast is de volgende aanvullende informatie opgenomen: 
Kolom N: Is van de gemeente de gevraagde reactie op de brief met bevindingen ontvangen? 
Kolom O: Opmerkingen bij de weergave van de onderzoeksuitkomsten. 

Verklaring voor de in de tabellen met onderzoeksuitkomsten gehanteerde symbolen: 
+ = De vraag is positief beantwoord. 
- = De vraag is negatief beantwoord. 
N = Niet van toepassing. 
? = Gebrek aan gegevens. 
G = Gedeeltelijk (niet bij alle onderzochte dossiers). 
T = Handhavingstermijn is nog niet verstreken. 
I = Brandveiligheid na handhaving inmiddels op orde. 
De door de gemeenten gevraagde aanpassingen van de onderzoeksuitkomsten zijn in geel gemarkeerd. 

De met een asterisk (*) gemerkte gemeenten zijn gemeenten, waar bij het onderzoek door de 
rijksinspecties naar de brandveiligheid van zorginstellingen een zorginstelling is geïnspecteerd, waar 
sprake bleek te zijn van zodanig ernstige bouwkundige tekortkomingen op het gebied brandveiligheid dat 
direct ingrijpen noodzakelijk was. 
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Gelet op de omvang van het rapport vermelden wij de link waar u het rapport digitaal kunt raadplegen. 

http://www.ilent.nl/lmages/Rapport%20Vervolqonderzoek%20gemeentelijk%20toezicht%20op%20de%20 
brandveiliqheid%20van%20zorqinstellinqen tcm334-341538.pdf 

De bevindingen, betreffende gemeente Steenbergen, staan vermeld op pagina 51 van het 
vervolgonderzoek. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 

r. J.M.W.H r. J.M.W.H. Leloux drs. S.C.C.M. Bolten 
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